Reglage du disjoncteur
Clibrer le disjoncteur N
en fonction de la N
puissance de la pompe f\
N
N \ /
\ N Interrupteur
Pneumatique
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Pompe
Jusqu'a 30ml= céble 3x2,5mm? nage a contre
Jusqu'a 50ml=céable 3x4mm? courant
TOUS LES CABLES N C C
DOIVENT ETRE DU TYPE: 230V
U1000R2V Ref : 26152
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